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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФИЛАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ в г. НАХОДКА»

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г. «УТВЕРЖДАЮ»
Владивосток,690091 '-^С^Р^вны й врач филиала ФБУЗ «Центр
Тел./факс. 402185 E.mail 1Л1; |ш%еньь и эпидемиологии в
fguz@pkrpn.ru * ‘ 1 Щ|*|морском крае в г. Находка»

^  \  ПакЕ.В.

ЭКСПЕРТНОЁ^АКЯЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 0147/03-0 от 06.06.2025 г г. Находка

На основании поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка № 203 от 20.05.2025 г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» проведены лабораторные 
исследования, измерения и по их результатам проведена санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза пробы питьевой воды и инструментальных измерений искусственной 
освещенности в МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением английского языка» НГО по 
адресу: Приморский край, г.о. Находкинский, г. Находка, ул. Луначарского, д. 13.

Проведение экспертизы поручено врачу по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» Чехлатому К.И., имеющему 
высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 36 лет.

Мне, Чехлатому К.И., главным врачом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» Пак Е.В. разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности, 
предусмотренной ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ, за уклонение или отказ от выполнения своих 
обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

Перед экспертом поставлены вопросы:
- соответствуют ли из результаты протоколов испытаний требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

По результатам экспертизы установлено:

1. Место проведения отбора проб и измерений: МБОУ «СОШ № 10 с углубленным 
изучением английского языка» НГО по адресу: Приморский край, г.о. Находкинский, г. 
Находка, ул. Луначарского, д. 13. (измерения искусственной освещенности в 2-х классах в 
учебном корпусе № 1 расположенном в г. Находка, ул. Луначарского, 13, и измерения 
искусственной освещенности в 4-х классах, с отбором пробы питьевой воды в учебном 
корпусе № 2 расположенном в г. Находка, ул. Владивостокская, 22.).
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2. Взятие образцов (проб) и измерения произвели в присутствии: ведущего 
специалиста эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка Цой К.В.

3. Лабораторные исследования проведены:
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» 
аттестат аккредитации № RA. RU. 21ДВ01 от 07.10.2015г; срок действия аттестата -  
бессрочный (протокол измерений физических факторов № 120 Н-Ф от 27.05.2025 г.; 
протокол измерений физических факторов № 120 Н-Ф от 27.05.2025 г.; протокол испытаний 
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 
25-00/03483-25 от 29.05.2025 г.):

4. По результатам лабораторных исследований установлено:
4.1. измеренные уровни искусственной освещенности в учебном корпусе № 2 (г. 

Находка, ул. Владивостокская), в кабинете № 10 «История», в кабинете № 13 «Английский 
язык») соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (протокол измерений физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 120 Н-Ф от 27.05.2025 г.).

4.2. измеренные уровни искусственной освещенности в учебном корпусе № 2 (г. 
Находка, ул. Владивостокская, 22), в кабинетах начальных классов №№ 14, 15, 17, 18, 
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(протокол измерений физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 119 Н-Ф от 27.05.2025 г.).

4.3. проба питьевой воды отобранная с водораспределительного устройства^ 
умывальника столовой в учебном корпусе № 2 (г. Находка, ул. Владивостокская, 22), по 
микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 25-00/03483-25 от 29.05.2025 
г .).

Заключение: Измеренные уровни искусственной освещенности в учебных классах 
расположенных в учебных корпусах №№ 1, 2, МБОУ «СОШ № 10 с углубленным 
изучением английского языка» НГО соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

Проба питьевой воды, отобранная с водораспределительного устройства-умывальника 
столовой в учебном корпусе № 2 (г. Находка, ул. Владивостокская, 22), по 
микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

Экспертиза проведена: 
врачом по общей гигиене

Заведующий 
санитарно-гигиеническим отделом



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крас . 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 2402185
e-mail: fguz@pkrpn.ru 

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 
8(423)244-12-78, e-mail: ooilab@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 

8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrpn.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом За, тел.: 8(42361)4-4 
82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, с 
mail: nahodka@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, е- 

mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-0(, 
e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, е- 

mail: fguz@pkrpn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)1 J 
6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-0 i. 
e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-maii: 

artem@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-
orl@fguzpk.ru

УТВЕРЖ ДАЮ
Уникальный номер записи об аккредитации Н ачальник лаборатории санитарию -
в реестре аккредитованных лиц  ̂ гигиенических исследований филиала ФБУЗ
RA.RU.21ДВ01 /'^удлгмы и^ ^ ^ Ц е н т р  гигиены и эпидемиологии в Приморском

V %%;Jqaae в г. Находка», Заместитель руководителя И. s 1

Д.Ю . Антия
29.05.2025

liliiillll

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  25-00/03483-25 от 29.05.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Находка (ИНН 
2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (4236) 74-32-62, email: nakhodka@pkrpn.ru ________ ___________ ___
2. Юридический адрес: 692928, Приморский край, Находка г, Озерный б-р, дом 11
Фактический адрес: 692928, Приморский край, Находка г, Озерный б-р, дом 11_______________________________
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения из подземного 
водоисточника_____________________________________ ____________________________________________________
4. Место отбора: МБОУ "СОШ № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" НГО, 
умывальник в обеденном зале, Приморский край, г.о. Находкинский, г Находка, ул Луначарского, д. 13 
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МБОУ "СОШ № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" НГО 
Юридический адрес: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 2 НАХОДКИНСКИЙ, Г НАХОДКА, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО Д. 13
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 27.05.2025 15:00 - 15:10
Ф.И.О., должность: Чехлатый Константин Иванович Врач по общей гигиене Филиал федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке»
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2025 15:45______________________________________________________________

Протокол испытаний № 25-00/03483-25 от 29.05.2025 
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания 

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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; '«'формация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на
ганпнях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах__________________________________
Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №203 от 20 мая 2025 г.__________________

7. Дополнительные сведения:
‘‘ кт отбора №б/н от 27 мая 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).________________
S. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания___________

Код образна (пробы): 25-00/03483-06.1-25_______________________________________________________
' 0. и д  на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно- 
■ аразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3);
' 1УК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды___________________________________________

1 Ооорудование (при необходимости):
N
'/if- ■

_ ■
Наименование, тип Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 
"КЗМА"

Р 0525

■2. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний
Место осуществления деятельности: 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3 

Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке»

Образец поступил 27.05.2025 15:45 
_____________дата начала испытаний 27.05.2025 16:00, дата окончания испытаний 29.05.2025 13:30_______________

: v2, 
п п Определяемые показатели Единицы

измерения
Результаты
испытаний

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

! 1 Е. eoli КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04 прил. 3

? Обобщенные колиформиые 
бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.3963-23 л. 6.1- 

6.3
: ; Общее микробное число (ОМЧ) КОЕ/см3 0 Не более 50 МУК 4.2.3963-23 п. 5.1- 

5.3
,1 Энтерококки (фекальные) КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.3963-23 п. 8.1- 

8.3

Ф.И.О., должности, Л1<пш, 0'тветствепного за оформление протокола:
И.В. Зуева, Техник

Конец протокола испытаний №  25-0 0 /0 3 4 8 3 -2 5  от  29 .0 5 .2 0 2 5
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае" 

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае") 
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 
г. Владивосток, yrf. Уткинская, 36 
телефон, факс:(423) 240-21-85 
электронная почта: fguz@pkrpn.ru 
ОКПО:77427364, ОГРН: 1052542950130 
ИНН/КПП:2536153796/253601001 
Фактический адрес:
692900 г.Находка, ул.Нахимовская, 3; 
телефон, факс (423) 626-439 
электронная почта: nahodka@fguzpk. ru

Аттестат аккредитации 
№ RA. RU.21 ДВ01 от 07.10.2015 г. 
Срок действия аттестата аккредитации 

срочно

«УТВЕРЖДАЮ» 
д^теля ИЛЦ,

Д.Ю. Антия 
27 мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ 
ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ 119 Н-Ф от 27 мая 2025 г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 
Ю ридический адрес заказчика: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская, 3 
Наименование объекта: М БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 
английского языка» Находкинского г.о.
Фактический адрес объекта: Приморский край, г.о. Находкинский, г. Находка, ул. Владивостокская, 22 
Представитель объекта, в присутствии которого проводились измерения: зав.хоз. Ш аповалова T.JI. 
Дата и время проведения измерений: 27.05.2025г. 15ч ООмин
Основание для проведения измерений: по Поручению ТО Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка №  203 от 20.05.2025 г. (профилактический визит)
Фактический адрес лаборатории, проводившей измерения: г. Находка, ул. Нахимовская, 3.

Средство (а) измерения:

Название и марка прибора Завод.№ № свидетельства Дата
свидетельства

Дата
действия

Прибор комбинированный «ТКА- 
ПКМ» (43)

431976 С-АЭ/20-12-
2024/396985517

20.12.2024 19.12.2025

Мультиметр цифровой СММ-10 А116873 С-АЭ/11-12- 
2024/394615391

11.12.2024 10.12.2025

НД, в соответствии с которыми проводились измерения:
ГОСТ 24940 -  2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

НД, регламентирующие объем лабораторных измерений: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Испытательный центр несет ответственность только за результаты измерений, выполненные на объекте. 
Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение 
изменений, полная или частичная перепечатка и тираэюирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиенъ 
и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончани> 
измерений.

mailto:fguz@pkrpn.ru


протокол № 119 Н-Ф от 27.05.2025

Результаты метеорологических факторов атмосферного воздуха:

Температура, °С Относительная влажность,
%

Давление, мм рт. ст. Состояние погоды

+ 18 67 751 ясно

Дополнительная информация:
Измерения искусственной освещенности проводились с затемненными окнами (жалюзи). 
Напряжение в сети до проведения измерений 224v, после измерений 224v (отклонение <5%). 
Условия проведения измерений соответствовали требованиям эксплуатации приборов.

Результаты измерений освещения с учетом неопределенности:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Кабинет 15 

Начальные классы 
(3-й ряд, 4-я парта)

Г -0 ,8 О сд
48/0

854±79 300

2 Кабинет 14 
Начальные классы 
(3-й ряд, 3-я парта)

*1 1 О 00 О сд
48/0

!63±71 300

3 Кабинет 18 
Начальные классы 
(2-й ряд, 3-я парта)

Г -0 ,8 О сд
48/4

824±76 300 "

4 Кабинет 17 
Начальные классы 
(3-й ряд, 4-я парта)

Г -0 ,8 О сд
48/0

783±72 300

*г - горизонтально, в — вертикально; ** к -  комбинированная, о -  общая, м -  местная, ом -  общая + местная; 
*** л -  люминесцентные, н -  накаливания, с -  софиты, сд -  светодиодные, э -  энергосберегающие.
*) - естественное освещение не измерялось

Ответственный за проведение измерений и оформление протокола (ФИО, должность): 
Мекумянова Е.Н., инженер ЛСГИ ______ _______________

Начальник лаборатории сан,- гиг. исследований: Л  Д-Ю. Антия
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае") 
ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 
г. Владивосток, ул. Уткинская, 36 
телефон, факс:(423) 240-21-85 
электронная почта: fguz@pkrpn.ru 
ОКПО:77427364, ОГРН: 1052542950130 
ИНН/КПП:2536153796/253601001 
Фактический адрес:
692900 г.Находка, ул.Нахимовская, 3; 
телефон, факс (423) 626-439 
электронная почта: nahodka@fguzpk. ru

ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
№ 120 Н-Ф от 27 мая 2025 г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 
Ю ридический адрес заказчика: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская, 3 
Наименование объекта: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  10 с углубленным изучением 
английского языка» Находкинского г.о.
Фактический адрес объекта: Приморский край, г.о. Находкинский, г. Находка, ул. Луначарского, 13 
Представитель объекта, в присутствии которого проводились измерения: зав.хоз. Ш аповалова Т.Л. 
Дата и время проведения измерений: 27.05.2025г. 15ч ЗОмин
Основание для проведения измерений: по Поручению ТО Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка №  203 от 20.05.2025 г. (профилактический визит)
Фактический адрес лаборатории, проводившей измерения: г. Находка, ул. Нахимовская, 3.

Средство (а) измерения:

Название и марка прибора Завод. JV® № свидетельства Дата
свидетельства

Дата
действия

Прибор комбинированный «ТКА- 
ПКМ» (43)

431976 С-АЭ/20-12-
2024/396985517

20.12.2024 19.12.2025

Мультиметр цифровой СММ-10 А1 16873 С-АЭ/11-12- 
2024/394615391

11.12.2024 10.12.2025

НД, в соответствии с которыми проводились измерения:
ГОСТ 24940 -  2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

НД, регламентирующие объем лабораторных измерений: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норматива 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Испытательный центр несет ответственность только за результаты измерений, выполненные на объекп е. 
Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесен ie 
изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр zuzuei ы 
и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончаь ш 
измерений.

Аттестат аккредитации 
№ RA. БШ.21ДВ01 от 07.10.2015 г. 
Срок действия аттестата аккредитации 
бессрочно

'‘Аккредитованный
испытательный 

\  \ лабораторный 
& \ центр"

ПРОТОКОЛ

.«УТВЕРЖДАЮ» 
Д Т£Л Я ИЛЦ,

Д.Ю. Антия 
27 мая 2025 г.
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протокол № 120 Н-Ф от 27.05.2025

Результаты метеорологических факторов атмосферного воздуха:

I  Температура, °С ! Относительная влажность,
о/1 1

Давление, мм рт. ст. Состояние погоды

+ 18 67 751 ясно

Дополнительная информация:
Измерения искусственной освещенности проводились с затемненными окнами (жалюзи). 
Напряжение в сети до проведения измерений 224v, после измерений 224v (отклонение <5%). 
Условия проведения измерений соответствовали требованиям эксплуатации приборов.

Результаты измерений освещения с учетом неопределенности:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Кабинет 10 
История 

(3-й ряд, 3-я парта)

Г - 0 , 8 О СД

18/0
567±53 300

2 Кабинет 13 
Английский язык 

(2-й ряд, 4-я парта)
ООo

'1 О сд
60/0

631±58 300

*г - горизонтально, в -  вертикально; ** к -  комбинированная, о -  общая, м -  местная, ом -  общая + местная; 
*** л -  люминесцентные, н -  накаливания, с -  софиты, сд -  светодиодные, э -  энергосберегающие.
*) - естественное освещение не измерялось

Ответственный за проведение измерений и оформление протокола (ФИО, должность); 
Мекумянова Е.Н., инженер ЛСГИ __________

Начальник лаборатории сан,- гиг. исследований: С / f u s / Д.Ю. Антия
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